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PŮDORYS I.NP -  navržené řešení 
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* dveřní křídla do prostoru umývárny a WC, opatřit větracími průduchy
50/300mm, umístěnými 50mm nad podlahou 

a.x.v. o110
+2,20m +2,20m

+2,20m

*a.x.v.- axiální ventilátor , vyvedený do fasády objektu, opatřený ventilační
mřížkou 
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ZTV

*ZTV-el. zásobník TV 180l

" Stavební úpravy prostoru šaten a sprch za účelem 
změny užívání na prostor šaten,sprch a WC " 

" Stavební úpravy prostoru šaten a sprch za účelem 
změny užívání na prostor šaten,sprch a WC " 

* navržené zděné příčky z pórobetobnových tvárnic zn. Ytong v tl. 100mm

2391/9

2391/2

stávající sjezd

a.x.v. o150

*dotčené prostory stavebními úpravami, musí mít zaoblené rohy a kouty podlahy
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